                       АКТ
     проверки  работоспособности (проведения работ по  техническому обслуживанию) средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.
 
проведена  проверка работоспособности (выполнены работы по  техническому обслуживанию) _______________________________________________________

(указывается вид системы - ПС, ОПС и т.д., а также виды выполняемых работ)
__Гасанов Шамиль_Анварович__________________
(полное фамилия и инициалы ответственного проводившего проверку (работы))
на объекте: ___МКДОУ «Бежтинский детский ясли- сад №1»__

расположенном по адресу: с.Бежта МО «Бежтинский участок»____________________________
   
 Проверка    работоспособности   проведена   (работы   выполнены)в период с "05" 12. 2023г. по "08" 12.2023г.
на основании Приказа №152 от 05.12.2023г.МКДОУ «Бежтинский детский ясли-сад №1»в соответствии с планом Мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности и пожарной безопасности МКДОУ «Бежтинский детский  ясли- сад № 1» в период подготовки и проведения Новогодних  праздников.
 
    В результате проверки работоспособности средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений установлено: _____ПС, видеонаблюдения находится в нормальном  работоспособном состоянии.______________
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